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Acuerdo 1850 Por el cual se aprueba la actualizacion del “Procedimiento para realizar la prueba de consumo
térmico especifico neto y capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del SIN” y se fija la periodicidad de

Acuerdo Numero:
1850

Sustituye Acuerdo:

realizacién de las mismas

Fecha de expedicion: Fecha de entrada en vigencia:
4 Julio, 2024 4 Julio, 2024

06/10/2022 Acuerdo 1615 Por el cual se aprueba el “Procedimiento para realizar la prueba de consumo térmico
especifico neto vy capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del SIN” y se fija la periodicidad de realizacién de

las mismas

Sustituido por:

27/06/2025 Acuerdo 1985 Por el cual se aprueba la actualizacién del “Procedimiento para realizar la prueba de

consumo térmico especifico neto y capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del SIN” vy se fija la periodicidad

de realizacién de las mismas

El Consejo Nacional de Operacion en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Articulo 36 de
la Ley 143 de 1994, su Reglamento Interno, el Anexo general de la Resolucion CREG 025 de 1995, y segun lo
acordado en la reunién 757 del 4 de julio de 2024, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo previsto en el articulo 39 de la Resolucién CREG 071 de 2006, los parametros técnicos
declarados por los agentes para el calculo de la ENFICC, se verificaran mediante el mecanismo definido en
el Anexo 6 de la resolucién mencionada.

Que en el numeral 6.1 del Anexo 6 de la Resolucién CREG 071 de 2006 se prevé que “Las pruebas para
plantas térmicas o hidraulicas que se requieran se realizaran siguiendo los procedimientos y/o protocolos
establecidos para tal fin por el CNO.”

Que en el numeral 6.3 del Anexo 6 de la Resolucién CREG 071 de 2006 se prevé el procedimiento para la
verificacién del pardmetro capacidad efectiva neta de las plantas térmicas:

Documentos base

Acuerdo 103 del CNO de noviembre 15 de 2000 o aquellos que lo modifiquen o sustituyan.

Protocolo por el cual se establece el procedimiento para efectuar la prueba de Consumo Térmico
Especifico Neto y Capacidad Efectiva Neta en las plantas térmicas del Sistema Interconectado Nacional
aprobado por el CNO mediante Acuerdo 311 de octubre 30 de 2004 o aquellos que lo modifiquen o
sustituyan.

Acuerdo 289 de abril 2 de 2004 o aquellos que lo modifiquen o sustituyan por el cual se permite a los
generadores térmicos registrar ante el ASIC como Capacidad Efectiva Neta, un valor diferente al
declarado para el Cargo por Capacidad.

Convenios existentes, anteriores a la fecha del reporte de informacién a la CREG.

Alcance

Determinar si existen discrepancias entre los valores de Capacidad Efectiva Neta de Plantas
Térmicas declarados por los agentes y los valores resultantes de la prueba, siempre que esta se haya
realizado siguiendo los protocolos acordados por el CNO.

Si la planta o unidad no habia entrado en operacion comercial al momento de declarar el parametro, se
debe verificar que la estimacion de los parametros declarados corresponde a lo indicado por el protocolo
a partir de los datos de recepcion de la planta. En caso de no existir esta documentacién se debera
realizar la prueba respectiva, la cual correrd a cargo del agente generador.

Actividades de la
firma contratada

- Recibe de la CREG los valores declarados por los agentes.

- Solicita a cada agente los reportes de resultados oficiales de la ultima prueba realizada.


file:///index.php/content/acuerdo-1615-por-el-cual-se-aprueba-el-procedimiento-para-realizar-la-prueba-de-consumo
file:///index.php/content/acuerdo-1985-por-el-cual-se-aprueba-la-actualizacion-del-procedimiento-para-realizar-la

para la - Verifica la fecha de realizacion de la prueba remitida por el agente. Si la ultima prueba se realizé por
verificacion de fuera de los plazos establecidos por el CNO y no existe autorizacion de este,
parametros

- solicita al agente la realizacion de la prueba, y verifica que la fecha no sea posterior a la finalizacién de
la estaciéon de verano

- asiste a la prueba,

- verifica que se cumple el protocolo.

- solicita los reportes de resultados oficiales de la prueba realizada

- Compara lo declarado con el resultado de la prueba.

- Solicita al agente copia del contrato de conexién o en su defecto convenios existentes, anteriores a la
fecha del reporte de informacién a la CREG. Determina la veracidad o no de los valores declarados por
el agente ante la CREG, considerando los margenes de tolerancia y error respectivos.

Tolerancia De llevarse a cabo la prueba se aceptaran valores declarados que no superen en mas del 7%, evaluando
ambas cifras con una aproximacién a dos decimales.

Margen de error De no llevarse a cabo la prueba, se considerara discrepancia cualquier valor declarado, que sea superior
al de los reportes de resultados de la ultima prueba realizada, evaluando ambas cifras con una
aproximacion a dos decimales. Asi mismo se considerara discrepancia si el valor declarado supera al
valor consignado en el contrato de conexién o en su defecto acuerdos anteriores, aproximando las cifras
a nameros enteros.

Que en el numeral 6.3 del Anexo 6 de la Resolucién CREG 071 de 2006 se prevé el procedimiento para la
verificacién del pardmetro consumo térmico especifico de las plantas térmicas:

Documentos base Acuerdo CNO 311 de octubre 30 de 2004 o aquellos que lo modifiquen o sustituyan por el cual se
establece el procedimiento para efectuar la prueba de Consumo térmico Especifico Neto y Capacidad
Efectiva Neta en las Plantas Térmicas del Sistema Interconectado Nacional.

Alcance Determinar si existen discrepancias entre los valores de Consumo Térmico Especifico Neto,
declarados por los agentes y los valores resultantes de la prueba, siempre que esta se haya realizado
siguiendo los protocolos acordados por el CNO.

Si la planta o unidad no habia entrado en operacién comercial al momento de declarar el parametro, se
debe verificar que la declaracién de los parametros corresponde a lo indicado por el protocolo a partir
de los datos de recepcion de la planta. En caso de no existir esta documentacién se debera realizar la
prueba respectiva, la cual correra a cargo del agente generador.

Actividades de la - Recibe de la CREG los valores declarados por los agentes.
firma contratada
para la - Solicita a cada agente los reportes de resultados oficiales de la tltima prueba realizada.

verificacion de o L . . L L,
- Verifica la fecha de realizacion de la prueba remitida por el agente. Si la ultima prueba se realizé por

parametros ) ) R |
fuera de los plazos establecidos por el CNO y no existe autorizacion de éste,
- solicita al agente la realizacién de la prueba, y verifica que la fecha no sea posterior a la finalizacién de
la estacion de verano
- asiste a la prueba,
- verifica que se cumple el protocolo.
- solicita los reportes de resultados oficiales de la prueba realizada
- Compara lo declarado con el resultado de la prueba.
- Determina la veracidad o no de los valores declarados por el agente ante la CREG, considerando los
mérgenes de tolerancia y error respectivos.
Tolerancia De llevarse a cabo la prueba se aceptaran valores declarados que no sean inferiores en mas del 7% del
resultado de la prueba, evaluando ambas cifras con una aproximacion a cuatro decimales.
Margen de error De no llevarse a cabo la prueba, se considerara discrepancia cualquier valor declarado que sea inferior

al de los reportes de resultados de la ultima prueba realizada, evaluando ambas cifras con una
aproximacion a cuatro decimales.
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Que mediante el Acuerdo 557 de 2011 se aprobd el “Procedimiento para realizar la prueba de consumo
térmico especifico neto y capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del SIN” y se fijo la periodicidad
de realizacién de las mismas.

Que mediante la Resolucion CREG 200 de 2019 se definié un esquema para permitir que los generadores
puedan compartir activos de conexién al SIN, y en el articulo 13 se previd lo siguiente:

"Activos compartidos. La construccion, reposicién, operacién, mantenimiento y disponibilidad de los activos
compartidos es de total responsabilidad de los generadores participantes en el acuerdo. Por lo tanto, las
situaciones que se presenten por el mal funcionamiento o cualquier tipo de indisponibilidad de los activos
deben ser resueltas y asumidas por estos generadores.

Los activos de conexion compartidos, para su construccion e inicio de operacién, deben cumplir con lo
sefialado en el Cédigo de Redes, en el Reglamento de Distribucién y en los acuerdos del CNO.

El CNO, en un plazo de cuatro meses contado a partir de la entrada en vigencia de la presente resolucion,
definird los ajustes requeridos a los acuerdos expedidos por este Consejo o, de considerarlo necesario,
aprobar nuevos acuerdos, relacionados con los procedimientos para la entrada en operacion de plantas de
generacion que se conectan al SIN o para la ejecucion de pruebas, con el propdsito de incluir los aspectos
adicionales que conlleva la aplicacién del esquema previsto en esta resolucién."

Que el 10 de julio de 2020 se expidié el Acuerdo 1330 que sustituyd el Acuerdo 557 de 2011, en el que se
revisé la definicidon de la capacidad efectiva neta prevista en el Acuerdo 557 de 2011 segun la Resolucién
CREG 200 de 2019.

Que en el articulo 12 de la Resolucién CREG 085 de 2017 se prevé lo siguiente:

"ARTICULO 12. Cambio del combustible reportado para la determinacién de la energia firme para el cargo
por confiabilidad de las unidades y/o plantas térmicas. Las Unidades y/o Plantas Térmicas a las que se les
haya efectuado asignaciones de Obligaciones de Energia Firme con una antelacién no inferior a seis (6)
meses respecto del inicio de su periodo de vigencia, garantizadas con contratos y/o garantias para un
combustible determinado, podrdn optar por cambiar dicho combustible si cumplen los siguientes
requisitos:

1. Efectuar la declaraciéon de parametros a la CREG, para lo cual, debe utilizar los formatos del Anexo 5,
numeral 5.2 de la Resoluciéon CREG - 071 de 2006

2. La declaracién de pardmetros se debera efectuar con al menos dos (2) mes de antelacién al inicio del
periodo de vigencia de la Obligacién de Energia Firme.

Los pardmetros declarados por los agentes para el cdlculo de la ENFICC seran verificados aplicando los
criterios y demas reglas definidas en el Anexo 6 de la Resolucién CREG-071 de 2006. La contratacién de la
verificacién de los pardmetros estarda a cargo del agente, quien definird los Términos de Referencia
observando lo dispuesto en el numeral 6.1 del Anexo 6 de la Resolucién CREG-071 de 2006.

Copia del informe del auditor sobre la verificacién de pardmetros deberd ser remitido a la CREG junto con
la declaracién de pardmetros.

Los valores de los pardmetros declarados deben coincidir con los resultados de la auditoria, salvo que
confrontados con éstos impliquen un menor célculo de ENFICC. En caso contrario, se entenderd que no
cumple los requisitos y no podra efectuar el cambio de combustible reportado para la ENFICC." (...)

Que se expidié el Acuerdo 1615 de 2022, por el cual se actualizd el procedimiento de definiciéon de las
plantas térmicas, que contemple el caso de una planta de generacién térmica que no ha entrado en
operacién, no se ha conectado al sistema ni registrado frontera y desea realizar un cambio del combustible
reportado para la determinacién de la energia firme para el cargo por confiabilidad.

Que en la reunién 387 del Subcomité de Plantas del 19 de junio de 2024 se dio concepto favorable a la
actualizacién del procedimiento para la definicion de la capacidad efectiva neta de las plantas térmicas,
cuando la alimentacion de los servicios auxiliares y/o consumo propio de la planta de generacion se
abastezca en su totalidad y de manera permanente por una fuente externa.

Que el Comité de Operaciéon en la reunién 444 del 27 de junio de 2024 recomendé la expedicién del
presente Acuerdo.

ACUERDA:



Aprobar la actualizacién del “Procedimiento para realizar la prueba de consumo térmico especifico y
capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del Sistema Interconectado Nacional - SIN”, que se
incorpora al presente Acuerdo como Anexo 1 y 2 y hace parte integral del mismo

Para las plantas y/o unidades de generacion las pruebas de consumo térmico especifico neto y capacidad
efectiva neta deberdn realizarse como maximo cada cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de la
realizacién de la ultima prueba auditada.

Para la realizacién de las pruebas, el agente interesado deberda escoger a una firma auditora de las
autorizadas por el CNO mediante Acuerdo.

La funcién principal de la firma auditora seleccionada por parte de un generador térmico, sera la de
verificar y dar fe de que durante la realizacion de la prueba se cumplié con los requerimientos que
estipula el procedimiento establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo.

El Consumo Térmico Especifico Neto y la Capacidad Efectiva Neta de las plantas o unidades nuevas y/o
repotenciadas, seran calculadas por el auditor con base en las pruebas de recepcion, teniendo en cuenta
las condiciones y correcciones establecidas en el Anexo 1 del presente Acuerdo. Se aceptaran las pruebas
de recepcioén, siempre y cuando, durante la realizacién de las mismas, se registren todas las variables
exigidas en el Anexo 1 de este Acuerdo, en caso contrario debera realizar la prueba conforme lo
establecido en este acuerdo.

Los parametros calculados por el auditor con base en las pruebas de recepcion, solamente seran validos
para el reporte de pardmetros del Cargo por Confiabilidad, o aquel cargo que lo modifique o sustituya,
vigente el mismo afio en que se realizaron las mismas. Para el reporte de pardmetros en un afio posterior
serda obligatorio efectuar la prueba de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo 1 de este
Acuerdo.

El auditor de las pruebas de capacidad efectiva neta y consumo térmico especifico de las plantas nuevas
y/o especiales, que en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 12 de la Resolucién CREG 085 de
2007 o aquella que la modifique o sustituya, deban hacer el cambio de combustible reportado para la
determinacién de la energia firme para el cargo por confiabilidad de las unidades y/o plantas térmicas, y
que al momento de realizar la verificaciéon de pardmetros no se encuentren aun conectadas al SIN,
aceptara los parametros declarados por la planta para la obtencién de las Obligaciones de Energia Firme
asignadas, siempre y cuando tengan el soporte del fabricante. En todo caso, antes de entrar en operacion
comercial, la planta debera realizar la prueba de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo 1
de este Acuerdo.

Las plantas que se hubieren retirado del Mercado de Energia Mayorista por cualquiera de las causales
previstas en la regulacién vigente y que pretendan reincorporarse al mismo, deberan realizar la prueba
segun lo previsto en el Anexo 1 de este Acuerdo, independientemente del tiempo que estuvieron
retiradas.

Los costos directos atribuidos a las pruebas de Consumo Térmico Especifico Neto y Capacidad Efectiva
Neta seran sufragados por el duefio o representante de la planta ante el ASIC.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expediciéon y sustituye el Acuerdo 1615 de 2022.

Presidente - German Garcés (E) Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre



