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Acuerdo 1300 Por el cual se aprueban los capitulos de los Sistemas de Almacenamiento de Energia Eléctrica con
Baterias (SAEB) que se conecten al SIN: "Definiciones", "Condiciones técnicas para la conexién y pruebas que
deben cumplir antes de su entrada en operaciéon comercial", "Definicién y formato de reporte de los parametros
técnicos (SAEB)" y "Requisitos de entrada en operacion comercial de los SAEB"

Acuerdo Numero: Fecha de expedicion: Fecha de entrada en vigencia:
1300 2 Abril, 2020 2 Abril, 2020

Sustituye Acuerdo:

05/12/2019 Acuerdo 1255 Por el cual se aprueban las condiciones técnicas a exigir para la conexidn de los Sistemas

de Almacenamiento de Energia a través de Baterias - SAEB al SIN y las pruebas que deben cumplir antes de su
entrada en operacién comercial

Sustituido por:

01/10/2020 Acuerdo 1354 Por el cual se aprueban los cag|tulos de los S|stemas de AImacenamlento de Energ|a

Eléctrica con Baterias (SAEB) que se conecten al SIN:

pruebas gue deben cumplir antes de su entrada en operaciéon comercial", "Definicién y formato de reporte de los
pardmetros técnicos (SAEB)" v "Requisitos de entrada en operacién comercial de los SAEB" ESTE ACUERDO DECAYO
POR VENCIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION CREG 098 DE 2019

El Consejo Nacional de Operacion en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Articulo 36 de
la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolucion CREG 025 de 1995, su Reglamento interno y segun lo
aprobado en la reunién No. 586 del 2 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO

Que la CREG publicé el 6 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial la Resolucién 098 de 2109 "Por la cual
se definen los mecanismos para incorporar sistemas de almacenamiento con el propésito de mitigar
inconvenientes presentados por la falta o insuficiencia de redes de transporte de energia en el Sistema
Interconectado Nacional".

Que segun lo previsto en el Articulo 23 de la Resolucién CREG 098 de 2019 “Dentro de los dos meses
siguientes a la entrada en vigencia de esta resolucion, el CND elaborara una propuesta con las condiciones
técnicas a exigir para la conexién de los SAEB al SIN y las pruebas que deben cumplir estos equipos antes
de su entrada en operacion comercial. Esta propuesta debe ser enviada al CNO para que, con base en ella
y durante el mes siguiente a su recibo, defina y publique un acuerdo donde se determinen las condiciones
de conexidn y las pruebas a cumplir por parte de los SAEB.”

Que segln lo previsto en el Articulo 27 de la Resolucion CREG 098 de 2019 “Durante los dos meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolucién, el CND elaborarda y publicara un
procedimiento en el cual se establezca la forma como el CND, en la definicién del despacho, estimara las
horas para la carga y las condiciones requeridas para la descarga.”

Que mediante el Acuerdo CNO 1255 se aprobaron las condiciones técnicas a exigir para la conexién de los
SAEB al SIN y las pruebas que deben cumplir antes de su entrada en operacién comercial.

Que el Grupo de Trabajo integrado por representantes de los miembros del CNO en los Subcomités de
Plantas, Analisis y Planeamiento Eléctrico, Controles y Protecciones elaboré y dio concepto favorable a la
definicién de los parametros técnicos de los sistemas de almacenamiento de energia eléctrica con baterias
que se conecten al SIN.

Que el Grupo de Trabajo integrado por representantes de los miembros del CNO en los Comités de
Operacion, Transmisién, Distribucién y Supervisién y Ciberseguridad elaboré y dio concepto favorable a los
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requisitos de la entrada en operacién de los sistemas de almacenamiento de energia eléctrica con baterias
que se conecten al SIN.

Que el Comité de Operacién en la reuniéon extraordinaria 340 del 31 de marzo de 2020 recomendé la
expedicion del presente Acuerdo.

ACUERDA:

Aprobar los siguientes capitulos relacionados con los Sistemas de Almacenamiento de Energia Eléctrica
con baterias (SAEB) que se quieran conectar al SIN, que se adjuntan al presente Acuerdo y hacen parte
integral del mismo:

Capitulo 1. "Definiciones".

Capitulo 2. "Condiciones técnicas para la conexion de los Sistemas de Almacenamiento de Energia a
través de Baterias - SAEB al SIN y las pruebas que deben cumplir antes de su entrada en operaciéon
comercial" y sus Anexos.

Capitulo 3. "Formato de reporte de los parametros técnicos de los sistemas de almacenamiento de
energia eléctrica con baterias (SAEB) que se quieran conectar al SIN".

Capitulo 4. "Requisitos de entrada en operacién comercial de los Sistemas de Almacenamiento de Energia
Eléctrica con baterias (SAEB) que se quieran conectar al SIN" y sus Anexos.

Para la interpretacion y aplicacién del presente Acuerdo, de los Capitulos relacionados y sus Anexos, se
tendran en cuenta las definiciones de la reglamentacion CREG, en especial la prevista en la Resolucién
CREG 098 de 2019 o aquella que la modifique o sustituya, y en el Capitulo 1 de Definiciones del presente
Acuerdo, que se adjunta y hace parte integral del mismo.

El Capitulo 2 "Condiciones técnicas para la conexion de los Sistemas de Almacenamiento de Energia a
través de Baterias - SAEB al SIN y las pruebas que deben cumplir antes de su entrada en operaciéon
comercial" estd integrado por los siguientes documentos y formatos:

- Documento "Condiciones técnicas para la conexion de los Sistemas de Almacenamiento de Energia a
través de baterias - SAEB al SIN y las pruebas que deben cumplir estos equipos antes de su entrada en
operacion comercial."

- Anexo A: Pruebas que deben realizar los SAEB ante de su entrada en operacion

- Anexo Al: Formato para la verificacion de la caracteristica de las rampas operativas de los SAEB
conectados al SIN

- Anexo A2: Formato para la verificacion de recepcion de consignas tipo local y remoto asociadas al
control de tension de los SAEB

- Anexo A3: Formato para la verificacion de modos de control del regulador de tensién

- Anexo A4: Formato para la verificacion de la curva de carga de los SAEB

- Anexo A5: Informe estandar de presentacion de las pruebas de verificacion de la curva de capacidad PQ
de los SAEB

- Anexo A6: Formato para la verificacion de recepcién de consignas de potencia activa

- Anexo B: Requerimientos de modelos preliminares y validados de los SAEB

El Capitulo 3 esta integrado por el siguiente formato que hace parte integral del presente Acuerdo:

- Formato de reporte de parametros técnicos para el SAEB



El Capitulo 4 "Requisitos de entrada en operaciéon comercial de los Sistemas de Almacenamiento de
Energia Eléctrica con baterias (SAEB) que se quieran conectar al SIN" esta integrado por los siguientes
documentos y formatos:

- Procedimiento para la entrada en operacién comercial de proyectos de Sistemas de Almacenamiento de
energia a través de Bateria - SAEB

- Anexo 1. Informacion fasorial para SAEB

- Anexo 2. Senales de SOE para SAEB

- Anexo 3. Senales de SCADA para SAEB

- Anexo 4. Resultado de pruebas locales a los equipos de medicién sincrofasorial para SAEB
- Anexo 5. Maniobras de energizacion para SAEB

- Anexo 6. Procedimiento para la elaboraciéon y aprobacion del estudio de ajuste y coordinacion de
protecciones para SAEB

Los agentes adjudicatarios de los SAEB deben reportar al CND sus parametros técnicos en los formatos
establecidos en el Capitulo 3 "Formato de reporte de los parametros técnicos". Deberan diligenciar un
formato SAEB, e igual nimero de formatos de Unidad de Almacenamiento Equivalente UAE que lo
componen, antes de entrar en operacién comercial.

El cambio de los parametros técnicos de los SAEB deberd estar sujeto a las necesidades minimas que este
debe satisfacer, segun los documentos de seleccién del inversionista (DSI) publicados por la UPME, los
Acuerdos CNO y el Reglamento de Operacion, y acorde a la necesidad para la cual se va a instalar el
SAEB en el SIN. Para realizar un cambio de los pardmetros técnicos de los SAEB, el agente adjudicatario
debera cumplir con el procedimiento establecido para tal fin en el Acuerdo 1299, o aquel que lo modifique
o sustituya.

Para los SAEB cuyo punto de conexion se encuentra en el Sistema de Distribucion Local (SDL), el agente
adjudicatario del SAEB debe reportar al CND, la informacién de la topologia y los parametros técnicos de
los activos de red que tienen impacto en la inyeccion de potencia del SAEB, desde el punto de conexién
del SDL hasta el STR/STN, previa coordinacién con los operadores de red. La definicién de la red sera
responsabilidad del operador de red y el adjudicatario de los SAEB, y sus parametros técnicos seran
entregados por el agente adjudicatario en los formatos establecidos en el Acuerdo 1209 de 2019, o aquel
que lo modifique o sustituya. En caso de presentar una modificacién de la red anteriormente definida o en
los pardmetros técnicos, éstos deberan ser reportados segun los procedimientos y en los plazos
establecidos para tal fin en los acuerdos vigentes del CNO.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicion y sustituye el Acuerdo 1255 de 2019.



