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Acuerdo 1606 Por el cual se adopta la Guia para la construccion, presentacion y validacion de los modelos de
planta de plantas edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al SDL con capacidad efectiva neta o potencia maxima
declarada igual o mayor a 1 MW y menor a 5 MW no despachadas centralmente"

Acuerdo Numero: Fecha de expedicion: Fecha de entrada en vigencia:
1606 16 Septiembre, 2022 16 Septiembre, 2022

Sustituido por:

03/07/2025 Acuerdo 2003 Por el cual se actualiza la Guia para la construccién, presentaciéon y validacién de los
modelos de planta de plantas edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al SDL con capacidad efectiva neta o
potencia maxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor a 5 MW no despachadas centralmente

El Consejo Nacional de Operacion en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Articulo 36 de
la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolucion CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y segun lo
aprobado en la reunién No. 678 del 16 de septiembre de 2022 y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolucién CREG 101-011 de 2022 “se adicioné transitoriamente un Capitulo al Anexo
General del Reglamento de Distribucién, adoptado mediante la Resolucién CREG 070 de 1998, en aspectos
técnicos relacionados con la integracién de plantas edlicas y solares fotovoltaicas (SFV) en los Sistemas de
Distribucién Locales (SDL), y con capacidad efectiva neta o potencia maxima declarada igual o mayor a 1
MW 'y menor a 5 MW”

Que la Resoluciéon CREG 101 011 de 2022 prevé en su articulo 6 lo siguiente:

"Articulo 6. Acuerdos expedidos por el Consejo Nacional de Operacién. Los Acuerdos encargados al C.N.O.
en esta Resolucién, deberdn ser previamente consultados con el publico en general para recibir
comentarios por un tiempo de por lo menos quince (15) dias habiles. El C.N.O. deberd responder dichos
comentarios en la documentacién de soporte de los Acuerdos.

En los Acuerdos que tienen relacién con supervisién y coordinaciéon de la operacién de los generadores y
autogeneradores objeto de esta resolucién, deberd especificarse o hacerse relacién al cumplimiento de las
reglas de comportamiento de que trata la Resolucién CREG 080 de 2019, o aquellas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

El C.N.O. tendrd un plazo mdéximo de setenta dias hdbiles (70) siguientes a la entrada en vigencia de la
presente resolucion para expedir los Acuerdos encargados en esta resolucién. Cuando, de forma previa, el
CND tenga algin documento técnico de los indicados en esta resolucién, para entregar al C.N.O. en el
desarrollo de algin Acuerdo, el CND tendra un tiempo maximo de treinta dias (30) habiles siguientes a la
expedicion de la presente resolucién para la elaboraciéon de lo que se indique, y presentarlo ante el C.N.O.
Luego, el C.N.O. tendrd un tiempo maximo de cuarenta dias habiles (40) posteriores para la expedicién del
(de los) Acuerdo(s)."

Que en el articulo 10 de la Resolucion CREG 101-011 de 2022 se establece: “En el caso de que un
generador o autogenerador objeto de esta resolucién opte por el despacho centralizado, le aplicardn todos
los requisitos técnicos establecidos para plantas edlicas y solares fotovoltaicas, SFV, conectadas en los
Sistemas de Distribucién Locales, SDL, y con capacidad efectiva neta o potencia maxima declarada igual o
mayor a 5 MW establecidos en la regulacién vigente.”

Que en el numeral 12.3.3 del Reglamento de Distribucién modificado por la resoluciéon CREG 101-011 de
2022 se establece que

“Serd responsabilidad de los agentes representantes de generadores objeto de este capitulo entregar al
Centro de Control del operador de red, antes de su entrada en operacién, los modelos de la planta de
generacién a partir de la informacién entregada por el fabricante. Los modelos de planta del generador
deberan ser entregados por los operadores de red al CND referenciados al nodo mas cercano asociado al
lado de baja del transformador de conexién al STR o STN, u otra forma de referenciacién indicada por el
CND. Para lo anterior, se debe considerar el valor minimo y méximo de la impedancia de conexién
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equivalente de los generadores. Asi mismo, el CND podré definir, si lo considera necesario, e incluyendo en
la discusidon a los Operadores de Red, el modelo de red del SDL a considerar en su analisis energético y
eléctrico, teniendo en cuenta la generacién de que trata este capitulo, y si las redes son radiales,
enmalladas o de otro tipo.”

Que en el numeral 12.3.3 del Reglamento de Distribucién modificado por la resoluciéon CREG 101-011 de
2022 se establece que:

“El CND debera publicar en su pagina web una guia para la construccién y presentacion de los modelos de
planta teniendo en cuenta los requisitos establecidos en este capitulo. La guia deberd incluir algun
procedimiento de validacién y ajuste del modelo luego de la entrada en operacién del generador, y debe
ser aprobada mediante Acuerdo C.N.O.”

Que la Resolucién CREG 101 011 de 2022 fue publicada en el Diario Oficial el 2 de junio de 2022 y el plazo
para que el CNO expida los acuerdos de que trata el articulo 6 de la Resolucién CREG 101 011 vence el 16
de septiembre de 2022.

Que se organizé un grupo de trabajo integrado por los integrantes de los Comités de Distribucién y
Operacioén, y el Subcomité de Controles, quienes se encargaron de la revisién y analisis de la Guia para la
construccién, presentacion y validacion de los modelos de planta de plantas de generacion edlicas y
solares fotovoltaicas conectadas al SDL con capacidad efectiva neta o potencia médxima declarada igual o
mayor a 1 MW y menor a 5 MW, no despachadas centralmente".

Que en el plazo para comentarios del publico en general no se recibieron observaciones al presente
acuerdo.

Que el Comité de Distribucién y el Comité de Operacién en las reuniones extraordinarias 285 y 391 del 15
de septiembre de 2022 respectivamente, recomendaron al CNO la expedicién del presente Acuerdo.

ACUERDA:

AMBITO DE APLICACION

El presente Acuerdo aplica para plantas de generacién objeto de la resolucién CREG 101-011 de 2022 no
despachadas centralmente. Para el caso de plantas objeto de la resolucion CREG 101-011 de 2022 que
opten por el despacho centralizado aplica para el tema de modelos, lo establecido por la Resolucién CREG
148 de 2021, o aquella que lo modifique o sustituya.

Aprobar el documento publicado en la pagina web del CND “Guia para la construcciéon, presentacién y
validacion de los modelos de planta de plantas edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al SDL con
capacidad efectiva neta o potencia méaxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor a 5 MW no
despachadas centralmente” en su version del 16 de Septiembre de 2022, el cudl se presenta en su
contenido como Anexo del presente Acuerdo y hace parte integral del mismo.

En el marco del presente Acuerdo, los agentes involucrados deben dar cumplimiento a las reglas de
comportamiento de que trata la Resolucién CREG 080 de 2019, o aquellas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan, tal como lo establece la Resolucion CREG 101-011 de 2022, o aquella que la modifique o
sustituya.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicion

Presidente - Juan Carlos Guerrero Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre



